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PISO ACABADO

DETALHE DA INSTALAÇÃO
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PLACA FOTOLUMINESCENTE DE

ORIENTAÇÃO DE ABANDONO DE

LOCAL

25 CM
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POSIÇÕES DAS LUMINÁRIAS

TENDO ALTURA COMO BASE

O PISO ACABADO

TOMADA DE ENERGIA EXCLUSIVA

PARA ATENDER O SISTEMA DE

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

BLOCO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA

 NA BATERIA E NÍVEL DE ILUMINAMENTO

NA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 5 'LUX'
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM DUAS LÂMP FLUOR DE 8 W

OU 30 LEDS

SAÍDA

25 CM

1
6
 
C

M

SAÍDA

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA

FUNDO NA COR VERDE

PLACA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA

FUNDO NA COR VERDE

PLACA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE

ÁREA TOTAL DO LOTE: 834,50M²          ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO: 447,00M²

RUA SANTO ESTANISLAU, CENTRO DE DESCANSO, LOTE URBANO Nº3, 17-A

PROJETO DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CENTRO CULTURAL

INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHOS:

DIMENSÕES:

OBRA/PROJETO

ESCALA:

LOCAL:

DESENHADO POR:

15/01/2019
 DATA:

KEILA JAINE WRONSKI

FERNANDO TRINTINAGLIA - CREA/SC 140.621-5

FOLHA:

04/04

MUNICÍPIO DE

DESCANSO

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

1

1/50

PLANTA BAIXA SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO

2

1/50

DETALHES SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
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