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VENTILAÇÃO PERMANENTE
INFERIOR E SUPERIOR (20X20cm)

Corrimão altura 70 e 92cm
Guarda-corpo 110cm

ESCADA
A: 13,96 m²
Base: 0,28 m
Espelho: 0,18 m

Corrimão altura 70 e 92cm
Guarda-corpo 110cm

Fogão a gás

117Kcal/min

Placa de lotação
máxima interna
(50x32)

LOTAÇÃO MÁXIMA DE

695 PESSOAS

CORPO DE BOMBEIROS

EXTINTOR TIPO

 PQS - 4kg - ABC

EXTINTOR TIPO

 PQS - 4kg - ABC
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PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
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COZINHA

A:  35,64 m²

Piso: cerâmica

Parede: cerâmica

VENDA DE

FICHAS

A:  9,70 m²

Piso: cerâmica

Parede: pintura

COPA

A:  24,97 m²

Piso: cerâmica

Parede: pintura
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MASCULINO
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QUADRA POLIESPORTIVA

A:526,92m²
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120X210
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ESCADA

A:17,80m²

DEPÓSITO

A:  23,50 m²

Piso: cerâmica

Parede: cerâmica
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JARDIM

A:5,77m²
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ÁREA DE

SERVIÇO

A:9,23m²

CALÇADA

A:44,79m²
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PLANTA BAIXA TÉCNICA - PAVIMENTO SUBSOLO
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DEPÓSITO 01

A:63,73m²

CASA DE CARNE

A:53,03m²

DEPÓSITO 02
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CALÇADA

A:44,79m²

ESCALA:: 1/30

DETALHE DA VENEZIANA DA

VENTILAÇÃO PERMANENTE
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PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO 

EXTINTOR TIPO PQS - 4kg - ABC

FOGÃO 4 BOCAS

REGISTRO DE FECHO RÁPIDO PARA GÁS

ESPECIFICAÇÃO

LEGENDA

ABRIGO DE GLP

h=2,10m, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30 LUMENS DIMENSÕES 25CM X 16CM 

ÍTEM

C/ 2 LUMIN DE 8 W OU 30 LEDS - FLUXO LUMINOSO DE 150 LÚMENS

C/ 2 FAROLETES DE 55W - FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 2400 LÚMENS

S A Í D A

 FUNDO VERDE COM LETRAS E SIMBOLOS NA COR BRANCA

LOTAÇÃO MÁXIMA DE

695 PESSOAS

CORPO DE BOMBEIROS

50 cm
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PLACA DE IDENTIFICAÇÃO A SER

AFIXADA NO INTERIOR DO SALÃO

ESCALA: 1/25

PLACA LUMINOSA DE ORIENTAÇÃO

DE ABANDONO DE LOCAL

25 CM
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LETRAS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA

FUNDO NA COR VERDE

PLACA LUMINOSA

LETRAS E SÍMBOLOS NA COR BRANCA

FUNDO NA COR VERDE

PLACA LUMINOSA

NOTA: PLACA DEVERÁ PERMANECER

CONSTANTEMENTE ILUMINADA

DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS
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PISO ACABADO

DETALHE DA INSTALAÇÃO

Vermelho

Amarelo
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Extintor PQS 4Kg

DE EXTINTORES

Escala: 1/50

POSIÇÕES DAS LUMINÁRIAS

TENDO ALTURA COMO BASE

O PISO ACABADO

TOMADA DE ENERGIA EXCLUSIVA

PARA ATENDER O SISTEMA DE

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

BLOCO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 1 HORA

 NA BATERIA E NÍVEL DE ILUMINAMENTO

NA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 5 'LUX'

PISO ACABADO
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COM DUAS LÂMP FLUOR DE 8 W

OU 30 LEDS
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

COM 02 FARÓIS AUTÔNOMOS

PISO ACABADO

TOMADA DE ENERGIA EXCLUSIVA

PARA ATENDER O SISTEMA DE

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA COM 02 FARÓIS DE 55w

CADA E COM AUTONOMIA DE 1h

APROXIMADAMENTE, CARREGADOR

AUTOMÁTICO DE BATERIA, DIMENSÕES DE

30x30x25cm, GABINETE DE FIBRA.

VENTILAÇÃO PERMANENTE

20x20 (400 cm²)
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VENTILAÇÃO PERMANENTE

ÁREA ÚTIL DE 20X20cm

JUNTO AO PISO.QUANDO NÃO FOR

POSSÍVEL DEIXAR 20cm MÁXIMO

AFASTADO DO PISO ACABADO

PISO ACABADO

VENTILAÇÃO PERMANENTE

(Adequação de ambiente)

ESCALA:: 1/30
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1 - PORTA METÁLICA TIPO GRADE

    OU VENEZIANA (Espaçamento=8mm)

2 - REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO

    C/ REGISTRO DE CORTE (TIPO

    FECHO RÁPIDO).

3 - TUBO DE AÇO OU COBRE SEM COSTURA 3/4".

4 - ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE.

5 - CILINDRO DE GLP-CAPACIDADE 13Kg.

6 - A MANGUEIRA FLEXÍVEL PODERÁ

    TER NO MÁXIMO 80cm.

ABRIGO PARA BOTIJÃO DE GLP-13Kg

PISO EXTERNO

ALVENARIA DE

TIJOLOS MACIÇOS
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PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO
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